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HKN.4300. 572, 2018 . o1

Na podstawie:
e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ostroleka, dn. 11.12.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Dz.U. z2017r., poz.1261)
e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw  (tekst jednolity Dz .U. z 2017r. poz.328)

o« §21

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

(tekst jednolity

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru probek wody oraz sprawozdaniach z badan
wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia z urzadzenia wodociggowego o
produkeji 100-1000 m?/d — Czerwin przedstawionych w ponizszej tabeli:

. Nr protokolu : Laboratorium
Data Punkt poboru prébki P - | Nresprawozdaniaz. o
poboru préoby : wykonujace
poboru wody | badan wody 4
wody badanie
1841/06/2018/M/1 TR by
i - B 2 r} adawcze
19.06.2018 Zaklad Gospodarki Komunalnej 10504/06/18 z dnia 25.06.2018 oy iy
w Czerwinie 1841/06/2018/F/1 w Lepionowie
z dnia 05.07.2018
HKL.501.1709.2018 Oddziat Laboratoryjny w
z dnia 03.09.2018 Ostrowi Maz.
20082018 | Zekied Goopadam Kommuigine] 124.N.0st PBP/5637/P/2018
W ZErwle z dnia 28.08.2018 Laboratorium WSSE w
HKL.9051.1.05637.2018 Warszawie
z dnia 24.09.2018
Zaklad Gospodarki Komunalnej 150.N.Ost HKL.501.2061.2018
27.09.2018 w Czerwinie el zdnia 03.10.2018
= Remiza OSP 151.N.Ost HKL.501.2062.2018 Oddziat Laboratoryjny w
w Suchcicach e zdnia 03.10.2018 Ostrowi Maz
Zakiad Gospodarki Komunalngj HKL.501.2128.2018 |
03.10.2018 w Czerwinie i z dnia 09.10.2018
3727/10/2018/M/3
ot zdnia 02.11.2018
SUW w Czerwinie 22653/10/18 3727/10/2018/F/3
ia 13.11.2018
30.10.2018 ;7‘121171?1 072018/M/4 Labnr;atoriéxm Badawcze
Zaklad Gospodarki Komunalngj | 4, zdnia 02.11.2018 kgl et
: 11 i
w Czerwinie Msa4/ 1018 3727/10/2018/F/4 3
z dnia 13112018
- - : 5 3
19.11.2018 Zaklad Gospodarki Komunalnej 11911/11/18 3240/11/2018/F/3

w Czeérwinie

zdnia 13.11.2018




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza przydatnosé_wody do spozycia przez ludzi
z urzadzenia wodociggowego o produkeji od 100 do 1000m>/dobg¢ w Czerwinie
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie

7 przeprowadzonych ‘badan wody w ramach nadzoru biezacego i kontroli wewngtrznej
administratora urzadzenia wodociggowego W Czerwinie oraz na podstawie protokotéw z poboru probek
wody i sprawozdan z badan wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce stwierdzil
przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spelnia
wymagania okrelone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia.

Ocene z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Czerwinie wydano w celu
poinformowania o jako$ci wody konsumentow.

Y Powlatowy
SAnitarny

Otrzymuije:

1.Zakiad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
ul. Przemystowa 1
07-407 Czerwin

2.Wéjt Gminy Czerwin
Plac Tysiaclecia 1
07-407 Czerwin

3. Strona internetowa : www.ostroleka.psse.waw.pl

4. Ala




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Ostrolece

07-410 Ostroteka, ul. Targowa 4
tel. centrala: 29 769 14 73 tel. sekretariat: 29 769 12 95 fax. :29 760-50-51 e-mail:ostroleka@psse.waw.pl

Ostrolgka, dn. 28.11.2018r.
HKN.4300. 546 .2018

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:
e art.4ust. I pkt I Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U.z 2017r., poz. 1261)
o art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity z 2017r., poz.328)
° § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokofach z poboru probek wody oraz w sprawozdaniach
z badan wody wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika Nr 6 w/w rozporzadzenia z urzadzenia
wodociggowego o produkeji od 100 do 1000m>/d w Piskach przedstawionych w ponizszej tabeli:

Nr
Data Punkt poboru prébki protokolu Nr sprawozdania Laboratorium
poboru wody poboru z badan wody wykonujgce badanie
probki wody
Stacja Uzdatniania Wody 11910/11/18 3240/11/2018/F/2 Laborator

: ; orium Badawcze

19.11.2018 W Eiskach 7 dnia 27.11.2018 Jars Sp.  0.0.

Szkota Podstawowa 11912/11/18 3240/11/2018/F/4 w Legionowie

w Piskach z dnia 27.11.2018

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza przydatnos¢ wody do spoiycia przez Iudzi
z urzgdzenia wodociggowego o produkeji od 100 do 1000m3/dobt; w Piskach
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie,
a ktorego wlascicielem jest Gmina Czerwin

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badan wody w ramach kontroli wewnetrznej administratora
urzadzenia wodociggowego w Piskach, tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie, w oparciu
o sprawozdania z badan wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece stwierdzit
przvdatnosc wody do spoiyvcia przez udzi.

W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych woda spetnia wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Postgpowanie administracyjno - egzekucyjne prowadzone przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrofgce dotyczace poprawy jakosci wody z w/w urzadzenia zostato
zakoniczone, parametry amonowego jonu, manganu i zelaza zostaly wyeliminowane.




Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania wody z tego
urzadzenia.

Ocene z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w Wo

de w Piskach wydano w celu
poinformowania o jakosci wody konsumentow.

Otrzymuje:

1.Zakiad Gospodarki Komunalnej
ul. Przemystowa |
07-407 Czerwin

Do wiadomosei:

1. Urzad Gminy w Czerwinie
Plac Tysigclecia 1
07-407 Czerwin

2. strona internetowa: www. psse.ostroleka.waw. pl
3.a/a
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